No. Fail: JBPM/IP/RNP: 700-7/2/6- 317 (28)
(PEMBAHARUAN: KESEPULUH)

¢ SIJIL PEPASANGAN
ESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia '@"

dengan ini memperakukan o
Fire and Rescue Department of Malaysia e
hereby certify > o

BRICKS ===x
[ AUTOCLAVED AERATED CONCRETE (AAC) 7~

MASONRY UNIT- BLOCK ]
INTEGRITI & INSULASI 4 JAM (NON-LOADBEARING)

Berdasarkan Piawaian
Complying with

BS 476: PART 22:1987 & BS EN 771-4: 2011

Syarikat Berdaftar
Registered company

ALAM-CON SDN BHD (soo0510-m)

T 9125, Taman Perindustrian Tungzen,
Kampung Kepayang,

31300 Ipoh,

Perak Darul Ridzuan.

| Tempoh'sah perakuan:'21l".l1-1202“|lhingga 20/11/2023

(PPjB MOHD SANi 2IN HARUL)

Bahagian Perancangan dan Penyelidika

SR e . b.p. Ketua Pengara
~ .Jabatan Bomba dan Penyelamat Malay

** Peringatan:
Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam La

Scanned with CamScanner -



;. Fail: JBPM/IP/RNP:700-7/2/6-317 ( 28 )

LAMPIRAN A1

,.Siri; BB/LCB/1708/2012 (P10)

anis Bahan Binaan

anama & Spesifikasi

Jama & Alamat Pengeluar

rahap Rintangan Api

No. Laporan upan/Tarkh

Siimn Poradiitat Barangan

Had Kegunaan

BRICKS

AUTOCLAVED AERATED CONCRETE (AAC) MASONRY
UNIT- BLOCK

4 JAM (NON-LOADBEARING)

Brand : ACON

Model: A3

Size : 600mm(L) x 100mm(W) x 200mm(H)

Density : 523 kg/m®

Average Strength : 4.3 N'mm?

© ALAM-CON SDN BHD

© INTEGRITI 240 MINIT & INSULASI 240 MINIT

Hose Stream test : Lulus

SIRIM 2012FE0157 (04/05/2012), 201 2CB1413
(19/04/2012), 2017FE0582 (30/10/2017), 2017CB1226
(20/07/2017) & 2021CB0085 (1 7102/2021)

SIRIM QAS INT. NO. PC000414, NO. SIRI 057784

(SAH SEHINGGA 20/11/2022)

- Sila Kemukakan Skim Pensijilan Barangan daripada
badan yang diiktiraf oleh JBPM pada pembaharuan yang
akan datang, sijil tidak akan dikeluarkan tanpa dokumen
tersebut.

PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI
UJIAN, UBBL 1984 DAN MEMATUHI SYARAT-SYARAT
TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.

Tempaols

cai perakuan 21/11/2021 hingga 2

e s

0/11/2023
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